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DECYZJA
Komendanta Miejskiego
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku

z dniadf pazdziernika 2014 .

Na podstawie art. 1la wust. 1, art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia
24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.)
oraz art. 104 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w zwigzku z uchybieniami naruszajacymi przepisy
przeciwpozarowe stwierdzonymi na terenie

budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych w Gdansku przy ul. Géralskiej 10, 12, 14, 16 i 18

opisanymi w protokole z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych znak PZ.5582.7.4.2014.ASz
z dnia 29 wrzesnia 2014 r., przeprowadzonych przez ogn. Adama Szczepanskiego starszego
technika w wydziale kontrolno-rozpoznawczym i BHP Komendy Miejskiej Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku
nakazuje si¢
Spoéldzielni Mieszkaniowej KOMBATANTOW
z siedzibag w Gdansku przy ul. Podkarpackiej 4

wykonanie w ustalonym nizej terminie wymienionych obowigzkow:

Termin

Lp. Obowigzek i podstawa prawna wykonania

Usungé¢ materialy palne skladowane na drogach komunikacji ogélnej
sluzacej ewakuacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
polozonych w Gdansku przy ul. Goéralskiej 12, 14, 16 i 18.

1 |Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 11 Rozporzadzenia Ministra Spraw | 31 grudnia
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 2014 r.
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).
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Usungé przedmioty umieszczone na drogach komunikacji ogolnej
sluzacej ewakuacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
polozonych w Gdansku przy ul. Goéralskiej 14 i Goéralskiej 16,
zmniejszajace szerokos¢ droég ewakuacyjnych ponizej wartoSci
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 11 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
1 terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

31 grudnia
2014 r.

Zapewni¢ mozliwosé natychmiastowego otwarcia drzwi
prowadzacych z czeSci wspélnej korytarza przy mieszkaniach numer
1 i 2 w budynku mieszkalnym polozonym w Gdansku przy
ul. Goéralskiej 10, a takze prowadzacych z czesSci wspolnej korytarza
przy mieszkaniach nr 11 i 12 w budynku mieszkalnym polozonym
w Gdansku przy ul. Géralskiej 16.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 punkt 14 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych
1 terendéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

31
grudnia
2014 r.

'Wykonac uwagl\,mlstrza kominiarskiego Eugeniusza Bobruckiego
‘zapjsane—rpﬁtokole z przegladu dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych polozonych w Gdansku przy ul. Goralskiej 14
i Goralskiej 18 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z Art. 62 ust. 1 pkt 2
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 ze zm.).

31 grudnia
2014 r.

Zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajaca
dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
polozonego w Gdansku przy ul. Géralskiej 16.

Podstawa prawna: § 12 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
Na podstawie § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030) nakazany obowigzek moze by¢ spelniony
w sposéb inny niz podany w przedmiotowym rozstrzygnigciu,
z zachowaniem trybu postgpowania okresSlonego w wymienionym
przepisie.

31 grudnia
2015 r.
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W toku dokonanych czynnosci kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony
przeciwpozarowej opisanych w protokole z dnia 29 wrzesnia 2014 r. znak:
PZ.5582.7.4.2014.ASz, przeprowadzonych w dniu 29 wrzesnia 2014 r. na terenie budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Gdansku przy ul. Géralskiej 10, 12, 14, 16
i 18 stwierdzono wystgpowanie nieprawidlowosci, ktére naruszaja wymagania z zakresu
ochrony przeciwpozarowe;.

Budynki mieszkalne wielorodzinne polozone przy ul. Goéralskiej 10, 12, 14, 16 1 18
w Gdansku zgodnie z § 226 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.), nazywanego dalej przepisami techniczno —
budowlanym stanowiq jedna strefe¢ pozarowa zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV
w rozumieniu przepisu § 209 ust. 2 punkt 3 przepisow techniczno — budowlanych. W celu
okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych budynki polozone w Gdansku przy
ul. Goralskiej 10, 12 i 14 zalicza si¢ do grupy wysokosci obiektow — niski (N), natomiast
budynki potozone w Gdansku przy ul. Goralskiej 16 i 18 zalicza si¢ do grupy wysokosci
obiektow — s$redniowysoki (SW) w rozumieniu przepisu § 8 przepisu techniczno -
budowlanego. Budynki potozone w Gdansku przy ul. Goralskiej 10, 12 i 14 posiadaja jedna
kondygnacje podziemﬁq i cztery kondygnacje nadziemne. Budynki potozone w Gdansku przy
ul. Goralskiej 16 i 18 posiadaja jedng kondygnacje podziemna i pie¢ kondygnacji
nadziemnych. Budowe obiektow zakonczono: budynki ul. Goralska 10, 141 16 w 1992 roku,
budynek Goralska 12 w 1991 roku, budynek Goralska 18 w 1996 roku. W czasie czynnosci
przedstawiono: Ksiazki Obiektu Budowlanego z 2011 roku dla budynkéw mieszkalnych przy
ul. Goralskiej 10, 12, 14, 16 i 18. W ksiazkach obiektu budowlanego zapis, ze wilascicielem
i zarzadca obiektu jest Spéldzielnia Mieszkaniowa KOMBATANTOW 80-292 Gdansk,
ul. Podkarpacka 4. W ksiazkach obiektu budowlanego obiekty zakwalifikowane jako budynki
mieszkalne. Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Goéralska 10 — konstrukcja budynku
murowana, dach o konstrukcji drewnianej. 8 lokali mieszkalnych, powierzchnia uzytkowa
361,47 mz, kubatura 1920,00 m’: Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Goéralska 12 —
konstrukcja budynku murowana, dach o konstrukcji drewnianej. 12 lokali mieszkalnych,
powierzchnia uzytkowa 454,99 m”, kubatura 2342,40 m’. Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Goralska 14 — konstrukcja budynku murowana, dach o konstrukcji drewnianej. 12 lokali
mieszkalnych, powierzchnia uzytkowa 444,81 m?, kubatura 2655,00 m’. Budynek mieszkalny
wielorodzinny ul. Goralska 16 — konstrukcja budynku murowana, dach o konstrukcji
drewnianej. 19 lokali mieszkalnych, powierzchnia uzytkowa 683,83 m”, kubatura 3581,84 m’.
Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Géralska 18 — konstrukcja budynku murowana, dach
o konstrukcji drewnianej. 25 lokali mieszkalnych, powierzchnia uzytkowa 191722 m?,
kubatura 6067,20 m".

W dniu 07 pazdziernika 2014 r. (data otrzymania pisma przez: Spoldzielni¢
Mieszkaniowa KOMBATANTOW z siedziba ul. Podkarpacka 4, 80-292 Gdansk) Komendant
Miejski Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku na podstawie art. 61 § 1 Ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267
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ze zm.) zawiadomil Spoldzielni¢ Mieszkaniowa KOMBATANTOW z siedziba
ul. Podkarpacka 4, 80-292 Gdansk o wszczeciu z urzedu postgpowania administracyjnego
dotyczacego nieprzestrzegania przepisOw przeciwpozarowych na terenie budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Goralskiej 10, 12, 14, 16 i 18
w Gdansku oraz terenéw przyleglych do tych budynkow, ktorych wiascicielem i zarzadca jest
Spotdzielnia Mieszkaniowa KOMBATANTOW z siedziba ul. Podkarpacka 4, 80-292 Gdansk
— pismo znak PZ.5582.7.5.2014.ASz z dnia 01 pazdziernika 2014 r. Komendant Miejski
Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku na podstawie art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.)
poinformowat Spoldzielni¢ Mieszkaniowa KOMBATANTOW z siedziba ul. Podkarpacka 4,
80-292 Gdansk o mozliwosci zapoznania si¢ z zebranymi dowodami oraz wypowiedzenia si¢
co do zebranych materialow dotyczacych postgpowania w sprawie spelnienia warunkoéw
ochrony przeciwpozarowej w obiekcie wyznaczajac 7 dniowy termin na zapoznanie si¢
z aktami sprawy. Strona postepowania Spéldzielnia Mieszkaniowa KOMBATANTOW
z siedziba ul. Podkarpacka 4, 80-292 Gdansk nie skorzystala z przystugujacego jej prawa do
czynnego udzialu w prowadzonym postgpowaniu.

Ad. 1 i 2 decyzji: Podczas kontroli w dniu 29 wrzesnia 2014 r. stwierdzono, ze na
drogach komunikacji ogodlnej stuzacej ewakuacji sktadowane sa materialy palne (w budynku
Goralska 12 na III pigtrze przy mieszkaniu nr 12 szafka drewniana; Goéralska 14 na I pigtrze w
korytarzu przy mieszkaniach nr 5 i 6 znajduja si¢ drewniane zabudowy z ksiazkami,
kawatkami drewna itp., przed wejsciem do zabudowanej czg$ci korytarza znajduja sig
materialy palne w postaci stolika drewnianego i galezi; Goralska 16 na parterze przy
mieszkaniu nr 4 drewniany regat, na Il pietrze w korytarzu przy mieszkaniu nr 11 i 12 meble
drewniane, kosz wiklinowy itp., na IV pigtrze przy mieszkaniu nr 19 stét drewniany, szafka
drewniana i sofa; Goralska 18 B na parterze rower przy klatce schodowe;j).

Ponadto stwierdzono, ze w budynku Goéralska 14 w korytarzu przy mieszkaniach 51 6
drewniana zabudowa zawgzajaca szerokos$¢ korytarza do wymiaru ok. 1 m; w budynku
Goralska 16 w korytarzu przy mieszkaniu 11 i 12 drewniane szafy, regaly, kosz wiklinowy
itp. zawgzajace szerokos¢ korytarza do wymiaru ok. 1 m.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 11 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terendéw (Dz..U. Nr 109, poz. 719) w obiektach oraz na
terenach przylegtych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére moga
spowodowa¢ pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dzialania
ratowniczego lub ewakuacji, m.in. sktadowanie materialéw palnych na drogach komunikacji
ogolnej stuzacych ewakuacji lub umieszczanie przedmiotow na tych drogach w sposob
zmniejszajacy ich szerokos¢ albo wysokos$¢ ponizej wymaganych wartosci okreslonych
w przepisach techniczno-budowlanych.

Sktadowanie materialéw palnych na drodze ewakuacyjnej. ktora z zalozenia powinna
by¢ miejscem bezpiecznym, stwarza powazne zagrozenie dla os6b ewakuujacych si¢. Osoby,
ktore w przypadku pozaru ewakuuja si¢ z budynku, musza mie¢ pewnos¢. ze opuszczajac
pomieszczenie wyjda w przestrzen bezpieczna, a nie w strefe objeta pozarem.

Z uwagi na powyzsze na wszelkich drogach ewakuacyjnych, w tym na korytarzach,
nie powinny by¢ skladowane zadne materialy palne, gdyz moga przyczynia¢ si¢ one do
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rozprzestrzenienia si¢ na te drogi pozaru, a wigc pojawienia si¢ na nich plomieni, wysokiej
temperatury lub duzego zadymienia, ktore to czynniki uniemozliwia skorzystanie z tych drog
w przypadku ewakuacji.

Majac powyzsze na uwadze nalezy usung¢ skladowane materialy palne z drég
komunikacji ogélnej sluzacej ewakuacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
polozonych w Gdansku przy ul. Géralskiej 10, 12, 14, 16 i 18, a takze usungé¢ przedmioty
umieszczone na drogach komunikacji ogélnej sluzgcej ewakuacji w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych polozonych w Gdansku przy ul. Goralskiej 14
i Goralskiej 16, zmniejszajace szeroko$¢ drog ewakuacyjnych ponizej wartosci
okreslonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Ad. 3 decyzji: Podczas kontroli w dniu 29 wrzesnia 2014 r. stwierdzono, ze
w budynku Goralska 10 na parterze przy lokalach mieszkalnych nr 1 i 2 drzwi drewniane
zamknigte na klucz bez mozliwosci ich natychmiastowego otwarcia. W trakcie czynnosci
drzwi zamknigte — brak mozliwosci wejscia. W budynku Goéralska 16 korytarz na II pigtrze
prowadzacy do mieszkan nr 11 i 12 zamknigty drzwiami drewnianymi na zamek patentowy,
bez mozliwosci ich natychmiastowego otwarcia. Stwierdzono réwniez, iz w poblizu tych
drzwi od strony lokali mieszkalnych (a wigc od strony, z ktorej skierowana jest ewakuacja do
korytarza) nie zapewniono kluczy do otwarcia tych drzwi.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 14 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w obiektach oraz na
terenach przyleglych do nich jest zabronione wykonywanie czynnosci, ktére moga
spowodowa¢ pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dzialania
ratowniczego lub ewakuacji, m.in. zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposob
uniemozliwiajacy ich natychmiastowe uzycie w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujacego koniecznos¢ ewakuacji.

Bezpieczna i szybka ewakuacja ludzi ze strefy zagrozonej w przypadku np. powstania
pozaru jest najwazniejszym elementem zapewniajacym bezpieczenstwo uzytkownikow
obiektu. Utrudnienia w otwarciu drzwi ewakuacyjnych moga nie tylko znacznie spowolni¢
ewakuacje, ale rowniez doprowadzi¢ do paniki, a w konsekwencji do obrazen i urazéw osob
ewakuujacych sig. '

Majac powyzsze na uwadze nalezy Zapewni¢ mozliwos¢ natychmiastowego
otwarcia drzwi prowadzacych z czeSci wspélnej korytarza przy mieszkaniach numer
1 i 2 w budynku mieszkalnym polozonym w Gdansku przy ul. Géralskiej 10, a takze
prowadzacych z czeSci wspélnej Korytarza przy mieszkaniach nr 11 i 12 w budynku
mieszkalnym polozonym w Gdansku przy ul. Goéralskiej 16.

Ad. 4 decyzji: Podczas kontroli w dniu 29 wrzesnia 2014 r. stwierdzono, ze uwagi
mistrza kominiarskiego Eugeniusza Bobruckiego zapisane w protokole z przegladu dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych polozonych w Gdansku przy ul. Géralskiej 14
i Goralskiej 18 z dnia 31 grudnia 2013 r. nie sg realizowane.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 2 przytoczonego rozporzadzenia MSWiA w obiektach oraz
na terenach przylegtych do nich zabronione jest wykonywanie czynnosci, ktoére moga
spowodowa¢ pozar, jego rozprzestrzenianie si¢, utrudnienie prowadzenia dzialan
ratowniczych lub ewakuacji, m.in. uzytkowanie instalacji, urzadzen i narz¢dzi niesprawnych
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technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami okreslonymi przez
producenta, jezeli moze si¢ to przyczyni¢c do powstania pozaru, wybuchu Ilub
rozprzestrzenienia ognia.

Jezeli instalacje obiektu budowlanego poddawane sa regularnym przegladom
technicznym i czynnosciom konserwacyjnym zgodnie z czasookresem okreslonym w art. 62
Prawa budowlanego, a ujawnione usterki usuwane sg na biezaco, woéwczas mozna uznac,
iz dana instalacja lub przewody sa sprawne technicznie. W konsekwencji ich uzytkowanie nie
przyczynia si¢ do powstania pozaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.

W przeciwnym wypadku instalacje te moga w znaczny sposéb przyczyni¢ si¢ do
powstania i rozwoju pozaru, a w konsekwencji do zaistnienia zagrozenia dla zycia i zdrowia
ludzi oraz dla mienia.

Majac powyzsze na uwadze nalezy wykonaé uwagi mistrza kominiarskiego
Eugeniusza Bobruckiego zapisane w protokole z przegladu dla budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych polozonych w Gdansku przy ul. Goralskiej 14
i Goralskiej 18 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Ad. 5 decyzji: Podczas kontroli w dniu 29 wrzesnia 2014 r. stwierdzono, iz droga
dojazdowa do budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego w Gdansku przy
ul. Goralskiej 16, ktéra stanowi jezdnia miejska ulicy Goralskiej, nie spelnia wymagan
przepiséw z zakresu ochrony przeciwpozarowej stawianych dla drogi pozarowej. Istniejacy
uklad drogowy nie przebiega wzdluz dtuzszego boku budynku oraz nie umozliwia przejazdu
pojazddw pozarniczych bez zawracania, droga nie jest rowniez zakonczona placem
manewrowym o wymiarach 20 x 20 m. Nie wystepuje rowniez odcinek drogi pozarowej o
dtugosci nie wigkszej niz 15 m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.
Brak drogi pozarowej uniemozliwia prowadzenie dzialan ratowniczo-gasniczych. Jest to
niezgodne z trescig § 12 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

Droga pozarowa o odpowiednich parametrach doprowadzona do budynku pelni
znaczaca role z punktu widzenia bezpieczefstwa pozarowego, a zwlaszcza w kwestii
prowadzenia skutecznych dzialan ratowniczo-gasniczych. Niezachowanie parametréw drogi
pozarowej, moze uniemozliwi¢ dojazd do budynku jednostek ochrony przeciwpozarowej,
co z kolei wiaze si¢ z niebezpieczenstwem braku mozliwosci usunigcia zagrozenia dla zycia
1 zdrowia ludzkiego. '

Zgodnie z przytoczona podstawa prawng droga pozarowa o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
powinna by¢ doprowadzona m.in. do budynku nalezacego do grupy wysokosci sredniowysoki,
zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

Majac powyzsze na uwadze nalezy do budynku przy ul. Goralskiej 16
doprowadzi¢ droge pozarowa o utwardzonej nawierzchni, umozliwiajacy dojazd
o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej, spelniajgca
wymagania przepisow z zakresu ochrony przeciwpozarowej.

W przypadku budynku przy ul. Géralskiej 16, ze wzgledu na polozenie obiektu
mozliwe jest rozpatrzenie rozwigzan zamiennych, rekompensujacych niespelnienie
warunkow dla drogi pozarowej w Swietle § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Spraw
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g Rommenda Micjska
Paristwow ¢j Strazy Pozarnej

w Gdatisku woj pomorskie
80-382 Gdansk, ul. Reninwﬂkngr\ 7
tel. (058) 511 95 65, (058) 511 95 70

fx; (058) 554 29 66

Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w  wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,
poz. 1030), poniewaz w szczegélnie uzasadnionych przypadkach, gdy spelnienie
wymagan dotyczacych drogi pozarowej do obiektu budowlanego jest niemozliwe ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania lub jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzan,
dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych, uzgodnionych z wlasciwym miejscowo
komendantem wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej, ktére zapewnia

niepogorszenie warunkow ochrony przeciwpozarowej tego obiektu.

POUCZENIE

Na podstawie Art. 27 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Panstwowej Strazy Pozarnej
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1340 ze zm.) od niniejszej decyzji stluzy stronie odwotanie do
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Gdansku
ul. Sosnowa 2, za posrednictwem Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej
w Gdansku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Otrzymuja:
1. Spoéldzielnia Mieszkaniowa
KOMBATANTOW
ul. Podkarpacka 4
80-292 Gdansk,
2. PZ-ala.
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